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(ร่าง) 

แบบประเมินระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 
(แหล่งน้ำบาดาล) 

 แบบประเมินระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา เพื่อสะท้อน 
สภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการดูแลระบบผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อน 
“น้ำประปาหมู่บ้านสะอาด 3C” ของกรมอนามัย โดยแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
  2.1 ด้านสถานที ่
  2.2 ด้านระบบผลิตน้ำประปา 
  2.3 ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา 
  2.4 ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา 
  2.5 ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 
 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อหมู่บ้าน (ท่ีตั้งระบบประปา)....................................................หมู่ที่................ตำบล.................................................  
อำเภอ..........................จังหวดั...........................................จำนวนประชากร.........................ครัวเรื อน.........................คน 
2. ระบบประปาแห่งนี้ให้บริการน้ำจำนวน.........หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่.........รวม..........ครัวเรือน ผู้ใช้น้ำรวม................ .คน 
3. ประเภทของระบบประปาบาดาล 
  (ก) สูบจ่ายตรงจากบ่อน้ำบาดาล (สูบน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาล ขึ้นหอถังสูง และจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้าน) 
  (ข) สูบจ่ายตรงมีถังน้ำใส (สูบน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาล ลงถังน้ำใส แล้วสูบน้ำขึ้นหอถังสูง และจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้าน)  
  (ค) มีระบบกรองน้ำบาดาล (สูบน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาล ผ่านระบบกรองน้ำ ลงถังน้ำใส แล้วสูบน้ำขึ้น
หอถังสูง และจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้าน)  
  อ่ืน ๆ (ที่ไม่ใช่ที่กล่าวมา)  
4. พิกัดท่ีตั้งระบบประปา ค่าพิกัด latitude……………………………………..………longitude.................................................. 
5. บ่อน้ำบาดาลของหน่วยงานใด  
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
  อบต./อบจ./เทศบาล ระบุ ....................................................................................................... ...................... 
  อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................. ......................................................... 
6. ปี พ.ศ. ที่เจาะ..........................................อายุการใช้งาน......... ........................ปี ความลึกของบ่อ.........................เมตร 
    ปริมาณน้ำบาดาลที่ให้.............................ลบ.ม./ชม. 
7. ระบบประปาแห่งนี้ บริหารโดย  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
  อปท.จ้างเหมาเอกชนดำเนินการบางส่วน  อปท.ให้สัมปทานแก่เอกชน 
  อ่ืนๆ ระบุ........................................................... ...................................................................... ...................... 
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8. ผู้ดูแลระบบผลิตน้ำประปา 
  มี   จำนวนผู้ดูแลระบบผลิตน้ำประปา......................................................คน    
  ไม่มี   
9. ประสบการณ์การควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา …………………………………ปี.....…………………..……เดือน 
10. การอบรมการผลิตประปา    เคยอบรม   ไม่เคยอบรม 
 
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
ให้แสดงเครื่องหมาย  ในช่องผลการตรวจประเมิน มีทั้งหมด 20 ข้อ โดยคะแนนการประเมินข้อละ 5 คะแนน  
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

คำอธิบายการให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากความครบถ้วนและสภาพการใช้งานของระบบหรือกิจกรรม มีทั้งหมด 5 ด้าน  
1) ด้านสถานที่  

ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 
0 ไม่มีการดำเนินการจัดระเบียบหรือดูแล

พ้ืนที่ ระบบอยู่ในสภาพสกปรก ไม่ปลอดภัย 
พบวัชพืชขึ้นรอบบ่อพัก พบสารกรองใช้แล้วกองไว้
ข้างกับถังกรอง พ้ืนที่รก ไม่มีการจัดเก็บสารเคมี 

1 มีการดำเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ครบทุก
พ้ืนที่ และยังไม่ต่อเนื่อง 

มีบางจุดสะอาดแต่บางจุดยังมีเศษวัชพืชหรือของ
เกะกะ ไม่มีการดำเนินการ 5 ส อย่างเป็นระบบ 

2 มีการจัดระเบียบและทำความสะอาด
พ้ืนฐาน แต่ยังไม่ครบตามหลัก 5 ส 

มีการจัดพ้ืนที่และเก็บสารกรองใช้แล้ว แต่ยังพบ
สิ่งกีดขวางบางจุด ป้ายสารเคมีบางส่วนไม่ชัด 

3 มีการดำเนินการตามหลัก 5 ส อย่าง
สม่ำเสมอในส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 

พ้ืนที่สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง ห้องควบคุมไฟฟ้าจัด
เรียบร้อย แต่ยังไม่มีหลักฐานตรวจประจำเดือน 

4 พ้ืนที่ระบบผลิตน้ำมีการจัดการตามหลัก  
5 ส  

พ้ืนที่สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง ห้องควบคุมไฟฟ้าจัด
เรียบร้อย มีหลักฐานตรวจประจำเดือน 

5 เป็นพื้นที่ตัวอย่างดีเยี่ยม มีการดำเนินงาน  
5 ส ครบถ้วนทุกด้าน และทำอย่างต่อเนื่อง  

พ้ืนที่สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง ห้องควบคุมไฟฟ้า
จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายแสดงบอกประเภท
สารเคมีชัดเจน มีผู้รับผิดชอบดูแลประจำ 

 
2) ด้านระบบผลิตน้ำประปา 

ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 
0 ไม่มีระบบผลิต/ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หรือมี

แต่ไม่สามารถใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ำชำรุด ไม่ทำงาน ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
ท่อส่งน้ำแตกหรือรั่วซึมมาก ไม่มีการผลิตน้ำจริง 
บ่อบาดาล ชานบ่อ หรือถังน้ำแตกร้าว น้ำไม่ไหล 

1 ระบบมีอยู่แต่ไม่ครบตามกระบวนการผลิต/
ชำรุดอย่างมาก มีผลต่อการผลิตน้ำประปา
อย่างมาก 

เครื่องสูบน้ำหรือระบบกรองบางตัวพัง ระบบไฟฟ้า
ไม่เสถียร ระบบคลอรีนไม่ทำงาน มีการผลิตน้ำจริง
แต่ไม่ต่อเนื่อง หรือแรงดันน้ำตกบ่อยครั้ง 
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ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 
2 ระบบสามารถใช้งานได้บางส่วน และยังไม่

สมบูรณ์ ทำให้ความสามารถในการผลิตไม่
เพียงพอหรือคุณภาพน้ำไม่ดีเท่าท่ีควร 

ระบบสูบน้ำและกรองน้ำทำงานแต่ไม่สม่ำเสมอ มี
คราบตะกอนในถังกรอง วัชพืชรอบพ้ืนที่มาก ไม่มี
การตรวจวัดคลอรีนสม่ำเสมอ มีการรั่วซึมเล็กน้อย 

3 ระบบผลิต/ปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้งานได้
ปกติ ส่วนใหญ่พร้อมใช้งาน อาจพบอุปกรณ์
บางอย่างชำรุด มีผลต่อการผลิตน้ำประปา
เล็กน้อย 

เครื่องสูบน้ำ ถังกรอง เติมอากาศ และจ่ายสารเคมี
ทำงานได้ ระบบจ่ายน้ำเพียงพอ แต่ยังไม่มีบันทึก
การบำรุงรักษาชัดเจน หรือพบร่องรอยชำรุด
เล็กน้อย 

4 ระบบผลิตน้ำอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ครบทุกขั้นตอน 

ระบบสูบน้ำ ถังกรอง เติมอากาศ และจ่ายคลอรีน
ทำงานปกติ น้ำเพียงพอ ไม่มีการรั่วซึม มีการล้าง
ถังกรองและถังน้ำใสเป็นประจำ ระบบไฟฟ้ามีการ
ป้องกันไฟกระชาก ตรวจเช็คเป็นระยะ 

5 ระบบผลิตน้ำมีสภาพดีเยี่ยมและบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

ระบบทั้งหมดทำงานเต็มประสิทธิภาพ มีการ
ตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือสม่ำเสมอ บันทึก
การบำรุงรักษาชัดเจน มีการล้างสารกรองและถัง
น้ำตามแผน PM พ้ืนที่สะอาดเป็นระเบียบ ไม่มี
รอยรั่ว มีระบบไฟสำรอง 

 
3) ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา 

ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 
0 ไม่มีการควบคุมหรือบำรุงรักษาเลย ระบบ

ทำงานตามสภาพ 
ไม่เคยล้างถังกรอง ไม่เคยเติมคลอรีน เครื่องสูบ
ทำงานเองโดยไม่มีการตรวจเช็ค 

1 มีการดูแลบางส่วน แต่น้อยและไม่ต่อเนื่อง
รวมถึงไม่มีหลักฐานบันทึก 

เคยล้างหรือทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว ไม่มี
ตารางงาน ไม่มีบันทึกผล 

2 มีการดำเนินการพ้ืนฐาน มีการตรวจสอบ
และบำรุงรักษานาน ๆ ครั้ง แต่ยังไม่ครบ
ตามเกณฑ์ทุกข้ันตอน และอาจส่งผลต่อ
ระบบผลิต 

ล้างสารกรองแต่ไม่สม่ำเสมอ เติมคลอรีนโดยไม่
ตรวจค่าคงเหลือ ไม่มีแผนบำรุงรักษาชัดเจน 

3 มีการควบคุมและบำรุงรักษาบางครั้งหรือ
ความสม่ำเสมอระดับหนึ่ง แต่ยังไม่กระทบ
กับระบบผลิต 

ล้างสารกรองตามรอบ เติมคลอรีนทุกวัน ตรวจ
เครื่องสูบน้ำเป็นประจำ แต่ยังไม่มีหลักฐานการ
ตรวจทั้งหมด 

4 มีการควบคุมและบำรุงรักษาครบทุกขั้นตอน 
มีการตรวจสอบการทำงานของระบบประปา
ให้อยู่ในสภาพดี 

มีตารางล้างสารกรอง-ล้างถัง-ตรวจคลอรีน-ตรวจ
เครื่องสูบ มีการบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง 

5 มีการควบคุมและบำรุงรักษาเชิงรุก มีระบบ
ตรวจติดตามและปรับปรุงต่อเนื่อง ระบบ
ประปาอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

มีบันทึกครบทุกกิจกรรม มีแผน PM รายเดือน มี
ผลตรวจคลอรีนและคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือพร้อมใช้งานทุกเวลา 
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4) ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา 
ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 

0 น้ำไม่เพียงพอ น้ำไม่ไหล หรือมีปัญหาขาด
น้ำบ่อย ไม่เคยส่งตรวจคุณภาพน้ำ 

ผู้ใช้น้ำไม่มีน้ำใช้ในบางวัน / น้ำไหลเฉพาะบาง
พ้ืนที่หรือบางเวลา / น้ำมีสี กลิ่น รสผิดปกติ / ไม่
เคยตรวจคุณภาพน้ำ 

1 น้ำเพียงพอเฉพาะบางช่วงเวลาหรือบาง
พ้ืนที ่แรงดันไม่คงท่ี 

น้ำไหลอ่อนตอนเย็นหรือช่วงพีค / ระบบผลิตน้ำ
ไม่ทัน / ยังไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
อย่างเป็นทางการ 

2 น้ำเพียงพอในส่วนใหญ่ของพื้นที่ แต่ยังมีจุด
ปัญหาบางแห่ง คุณภาพน้ำไม่ดี ผลการ
ตรวจวัดคลอรีนมีมากหรือน้อยเกินไป 

น้ำไม่ขาดช่วง / มีการตรวจน้ำแต่ไม่สม่ำเสมอ / 
ค่าคลอรีนปลายท่อบางจุดต่ำกว่า 0.2 มก./ลิตร 
หรือ มากกว่า 1.0 มก./ลิตร 

3 น้ำเพียงพอและไหลแรงทั่วพื้นที่เป็นส่วน
ใหญ ่อาจมีบางพ้ืนที่หรือบางเวลาไหลอ่อน 
/ มีการตรวจคุณภาพน้ำเป็นบางครั้ง 

น้ำไม่ขาดช่วง / มีการส่งตรวจห้องปฏิบัติการปีละ 
1 ครั้ง / ค่าคลอรีนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ 

4 น้ำเพียงพอ ไหลแรงทั่วพื้นที่ตลอดเวลา / 
คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์กรมอนามัย 

น้ำแรงทั่วพื้นที่ มีการตรวจน้ำประจำปี / ค่า
คลอรีนคงเหลือปลายท่อ ≥ 0.2 ppm / มี
หลักฐานผลตรวจคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ 

5 น้ำเพียงพอ ไหลแรง และคุณภาพดีเยี่ยม / 
มีระบบตรวจสอบและติดตามต่อเนื่อง 

น้ำแรงทั่วพื้นที่ทุกเวลา / ตรวจคลอรีนรายวัน / มี
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและผ่านเกณฑ์ทุก
ตัวอย่าง / มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
หรือมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
5) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 

ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 
0 ไม่มีผู้ดูแลระบบประปาอย่างชัดเจน หรือ 

ไม่มีการอบรมใด ๆ และไม่มีประสบการณ์ / 
ไม่มีช่องทางสื่อสารกับประชาชน 

ไม่มีรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบผลิต / ไม่เคยเข้า
อบรม / ประชาชนไม่รู้ข้อมูลเรื่องน้ำเลย 

1 มีผู้ดูแลแต่ไม่เคยอบรม หรือมีช่องทาง
สื่อสารแต่ไม่เคยใช้ 

มีผู้ดูแลระบบแต่ขาดความรู้ด้านเทคนิค / มีไลน์
กลุ่มหรือป้ายประกาศแต่ไม่อัปเดต 

2 ผู้ดูแลเคยผ่านการอบรมบางส่วน ไม่ครบ
หลักสูตร หรือมีการแจ้งข่าวสารแต่ไม่
ต่อเนื่อง 

มีผู้ดูแลระบบ เคยเข้าร่วมอบรมแต่ไม่ครบ
หลักสูตร / แจ้งข่าวเฉพาะเมื่อมีปัญหาขาดน้ำหรือ
ซ่อมแซม 

3 ผู้ดูแลผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 
มีประสบการณ์น้อย และมีช่องทางสื่อสาร
กับประชาชนระดับหนึ่ง 

มีผู้ดูแลระบบ ผ่านการอบรมและมีใบรับรอง / 
ประกาศผลตรวจน้ำเป็นครั้งคราว / มีการประชุม
หรือชี้แจงบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ 

4 ผู้ดูแลผ่านการอบรมครบหลักสูตร แต่อาจมี
ประสบการณ์น้อย และมีการสื่อสาร
ต่อเนื่องกับประชาชน 

มีผู้ดูแลระบบ ผ่านการอบรมและมีใบรับรองจาก
กรมอนามัยหรือหน่วยงานรัฐ/เอกชน / มีป้าย
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ระดับคะแนน คำอธิบาย ตัวอย่างลักษณะในพื้นที่จริง 
ประชาสัมพันธ์ / มีรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำทุก
ไตรมาส / มีเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

5 บุคลากรผ่านการอบรม ประสบการณ์สูง มี
ความรู้เชิงลึกและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง / 
การสื่อสารมีระบบ โปร่งใส และชุมชนมี
ส่วนร่วมเต็มรูปแบบ 

ผู้ดูแลระบบเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมทุกปี / 
ถ่ายทอดความรู้ให้คณะกรรมการ / มีสื่อออนไลน์
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง / มีการประชุม
ชี้แจงชุมชนเป็นประจำ 

 
แบบประเมิน 5 ด้าน 

 
 

ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ให้คะแนนการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ด้านสถานที่ 

1 มีการจัดระเบียบและดูแลพื ้นที ่ระบบผลิตน้ำประปาให้
สะอาดเป็นระเบียบตามหลัก 5 ส โดยบริเวณโดยรอบไม่มี  
สารกรองที่ใช้แล้ว วัชพืชหรือสิ่งกีดขวางการผลิตน้ำประปา 
และพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพสะอาด ปลอดภัย รวมถึง
ห้องควบคุมไฟฟ้ามีการจัดเก็บเป็นระเบียบและมีป้ายแสดง
บอกประเภทสารเคมีชัดเจน   

      

ด้านระบบผลิตน้ำประปา 
2 เครื่องสูบน้ำดิบ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ และท่อส่งน้ำดิบอยู่

ในสภาพดี ไม่ชำรุดหรือทรุดโทรม ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร
และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ส่วนชานบ่อบาดาลมีโครงสร้างแข็งแรง ไม่แตกร้าว รั่วซึม 
ไม่แยกตัวจากพ้ืนที่ชานบ่อตั้งอยู่ หรือทรุดตัว 

      

3 ระบบผลิตน้ำมีกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ
ของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โดยสามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง โดยไม่มีแรงดันตก โดยดูที่น้ำไหลแรงครอบคลุมทุก
พื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำตลอดเวลา หรือไม่ขาดแคลนน้ำใน
ช่วงเวลาสูงสุดของการใช้งาน 

      

4 ระบบเติมอากาศ (Aerator) ระบบถังกรอง รวมถึงวาล์วควบคุม 
ถังน้ำใส และอุปกรณ์ประกอบ เช่น ป้ายบอกระดับน้ำ ฝาปิด
ทางข้ึน–ลง อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึม ผุกร่อน เป็นสนิม 
หรือแตกร้าว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

5 สารกรองภายในถังกรอง (เช่น ทรายกรอง แอนทราไซต์ หรือ
แมงกานีสกรีนแซนด์) อยู่ในสภาพดี ไม่สะสมตะกอนจนอุดตัน 
ไม่จับตัวเป็นแผ่นแข็ง ไม่มีวัชพืชหรือตะไคร่น้ำเกาะทีผ่ิวถังกรอง 
และสามารถกรองน้ำได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ 
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ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ให้คะแนนการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
6 ระบบจ่ายสารเคมีและฆ่าเชื้อโรค เช่น ระบบการจ่ายสาร

สร้างตะกอน หรือ ระบบจ่ายคลอรีน อยู่ในสภาพดี ไม่มีการ
รั่วซึมหรืออุดตัน อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายสารเคมีทำงานได้
ตามปกติ 

      

7 ระบบจ่ายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำดี ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี 
หอถังสูง รวมถึงป้ายหรืออุปกรณ์บอกระดับน้ำ อยู่ในสภาพดี  
ไม่มีการรั่วซึม โครงสร้างมั่นคง อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้
ตามปกติ และสามารถจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง (กรณีที่ระบบ
ประปาใช้หอถังสูง) 

      

ระบบจ่ายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำดี ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี  
ถังอัดความดัน (Pressure Tank) สวิตช์แรงดัน เกจวัดแรงดัน 
และสวิตช์ระบายแรงดัน อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึมหรือ
สนิม โครงสร้างมั่นคง อุปกรณ์ไฟฟ้าและกลไกทำงานได้
ตามปกติ (กรณีที่ระบบประปาใช้ถังอัดความดัน) 

      

8 มาตรวัดน้ำหลัก (มิเตอร์วัดน้ำก่อนออกจากระบบประปา) 
อยู่ในสภาพดี สามารถอ่านค่าปริมาตรน้ำได้ถูกต้อง และท่อ
จ่ายน้ำ ไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุด อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

      

ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา 
9 มีการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาอย่าง

สม่ำเสมอ เช่น การทำความสะอาดระบบเติมอากาศ 
(Aerator) ก่อนใช้งาน การตรวจสอบและเปลี่ยนถ่านกัมมันต์
ใน Aerator เพ่ือดูดซับกลิ่นและสารอินทรีย์ รวมทั้งการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์อ่ืนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

      

10 มีการตรวจสอบและขัดล้างทำความสะอาดถังกรอง อย่างน้อย
ปลีะ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันและคงประสิทธิภาพการ
กรองน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

      

11 มีการล้างย้อนทรายกรอง (Backwash) อย่างสม่ำเสมอ อย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง เพ่ือคงประสิทธิภาพการกรองน้ำให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

      

12 มีการล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและหอถังสูงอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยดำเนินการอย่างถูกวิธี เช่น การระบายน้ำ และ
ตะกอน ขัดล้างตะไคร่น้ำ และฆ่าเชื้อภายในถัง 

      

13 มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็น
ประจำ โดยตรวจสภาพการทำงาน เช่น การรั่วซึม เสียง
ผิดปกติ หรือกลิ่นไหม้ ตรวจสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าให้อยู่
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ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ให้คะแนนการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานของ
เครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอ 

14 มีการเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อในน้ำประปาและตรวจวัดค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างสม่ำเสมอ 
และบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมีและค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ
อย่างต่อเนื่อง 

      

15 มีการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและระบบควบคุมเป็นประจำ โดยเฉพาะระบบสายดิน
สายล่อฟ้า และท่อเมนจ่ายน้ำ ซ่ึงติดตัง้อย่างถูกต้องและอยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

      

ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา 
16 ปริมาณน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำใน

พ้ืนที่บริการ และมีแรงดันน้ำเพียงพอจ่ายได้ครอบคลุมทุกจุด
ตลอดเวลา โดยไม่มีปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือขาดแคลนน้ำ 

      

17 มีการส่งตัวอย่างน้ำประปาวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่
ห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

      

18 มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำ (ปลายท่อ
จ่ายน้ำที่ไกลที่สุด) ไม่น้อยกว่า 0.2 มก./ลิตร ตามที่กรม
อนามัยแนะนำ 

      

ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 
19 ผู้ดูแลกิจการประปาหมู่บ้านผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ

ส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน และมี
ความรู้ความเข้าใจในการผลิต การดูแลบำรุงรักษา และ
ควบคุมคุณภาพน้ำประปาอย่างถูกต้อง 

      

20 มีช่องทางการสื่อสารและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน เช่น การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือประกาศต่าง ๆ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน 

      

สรุปผลคะแนนแต่ละด้าน       
ผลรวมคะแนน 5 ด้าน  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ  
 
 
 



8 
 

 
 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
เกณฑ์ผลการตรวจประเมินจัดอยู่ในระดับ 

ผลการประเมิน (ระดับ) คะแนน 
ระดับดีมาก 91-100 
ระดับดี 81-90 
ระดับพอใช้ 51-80 
ต้องปรับปรุง 31-50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0-30 

รายช่ือผู้ตรวจประเมิน  
1. ผู้ตรวจประเมิน (ชื่อ-สกุล) : ...........................................................ตำแหน่ง : ............................................................. 
   หน่วยงาน : ................................................................................เบอร์โทร  : ………………………………………………………… 
2. ผู้ตรวจประเมิน (ชื่อ-สกุล) : ...........................................................ตำแหน่ง : ............................................................. 
   หน่วยงาน : ................................................................................เบอร์โทร  : ………………………………………………………… 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 
1. ชื่อ-สกุล : ......................................................................................ตำแหน่ง : ............................................................. 
   หน่วยงาน : ..................................................................... ...........เบอร์โทร : ……………………………………………………..… 
2. ชื่อ-สกุล : ......................................................................................ตำแหน่ง : .............................................................. 
   หน่วยงาน : ................................................................................เบอร์โทร : ………………………………………………………… 
       วัน/เดือน/ปี ที่ให้ข้อมูล........./....................../................... 

****************** 
 


