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ตารางที่ 1 (ร่าง) มาตรฐานน้้าบริโภคประเทศไทย 

   
  

พารามิเตอร ์ หน่วยวัด ค่าที่ก าหนด วิธีวิเคราะห ์ เหตุผล 

ด้านกายภาพ 

ความขุ่น (Turbidity) NTU 5 Nephelometry - ค่าความขุ่นที่สูงจะลดประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือด้วย
คลอรีน และมีผลต่อความน่าดื่ม น่าใช้ ดังนั้น การต้ัง
ค่าความขุ่น จึงมีเหตุผลดังนี้ 
- ค่าความขุ่นที่ 1 NTU จะท้าให้ประสิทธิภาพการ

ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนดี แต่ยากในทางปฏิบัต ิ
- ค่าความขุ่นที่ 4 NTU จะท้าให้ไม่เกิดความรู้สึก

น่ารังเกียจของผู้บริโภค (ไม่สามารถสังเกตความขุ่น
ด้วยตาเปล่า) 
- ค่าความขุ่นที่ 5 NTU เป็นค่าที่ประปาขนาดเล็ก

สามารถท้าได ้
สีปรากฏ (Apparent Color) Platinum-cobalt 15 Spectrophotometric-Single-

Wavelength, visual 
comparison method 

- ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเห็นสีได้ถ้ามีค่ามากกว่า 
15 color units สีของน้้าท้าให้น้้าไม่น่าดื่ม ท้าให้
เส้ือผ้าสกปรก มีคราบสีติดสุขภัณฑ์ และรสชาติของ
น้้าเปลี่ยนไป น้้าบริโภคจากน้้าธรรมชาติเป็นโทนสีชา/
เหลือง  ไม่จ้าเป็นต้องเลือกวิธี ADMI 
- ADMI  Method ใช้กับมาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง 
ทดสอบสีได้หลายโทน และวิธีทดสอบยุ่งยาก  

ด้านเคมีทั่วไป 

ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - 6.5-8.5 Electrometric method - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- การควบคุมค่า pH มีความจ้าเป็นส้าหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการ
ท้าให้น้้าใส และการฆ่าเช้ือ ในขั้นตอนการฆ่าเช้ือด้วย
คลอรีน ค่า pH ควรมีค่าน้อยกว่า 8 และค่า pH ที่มีค่า
เท่ากับ 7 หรือต่้ากว่า จะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนระบบ
จ่ายน้้า เช่น ท่อส่งน้้า ส่วนค่า pH ที่สูงจะส่งผลให้
กระบวนการผลิตน้้าต้องใช้สารส้มมาก รสชาติน้้าจะ
กร่อย ฝาด กระทบความน่าดื่มน่าใช ้

ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด  
(Total Dissolved Solid) 

mg/l 500 
 

Gravimetric, Dried at 180º C เป็นค่าที่รวมอนุมูลทั้งหมดที่พบปนเปื้อนอยู่ในน้้า 
ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพน้้า ถ้า TDS สูง จะท้า
ให้น้้ามีรสเฝ่ือน รสปล่า และการก้าจัดยากมาก ระบบ
ประปาไม่สามารถก้าจัดออกได ้หรือใช้วิธี Physical 
Chemical ธรรมดาก้าจัดไม่ได้ ยกเว้น RO 
EPA และ WHO ก้าหนด TDS เป็น 2nd standard 
เนื่องจาก ถ้ามีปริมาณสูง รสชาตนิ้้าจะเปลี่ยนไป และ
ผู้บริโภคจะปฏิเสธน้้า 
TDS คุณภาพน้้าเพื่อการเกษตรที่ใช้ในการปลูกพืช 
รวมน้้าใช้ แนะน้าที่ 500 mg/l ดังนั้นน้้าบริโภคจึง
ควรก้าหนดที่ 500 mg/l เช่นกัน ซ่ึงเป็นค่าที่ค้านึงถึง
สุขภาพ ถ้าน้้ามีเกลือปริมาณมาก ในระยะยาวจะ
ส่งผลต่อสุขภาพท้าให้เป็นโรคไต ชาวบ้านได้บริโภคน้้า
ที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ถ้าม ีTDS สูงจะเกิดการ
ตกตะกอน เป็นตะกรันในเส้นท่อจ่ายน้้า หรือสุขภัณฑ์
เครื่องใช้ในบ้านได้ 
เพิ่มเง่ือนไข ให้เวลาพื้นที่ที่มีข้อจ้ากัดของแหล่งน้้า 
เช่น ประปาขนาดเล็ก ประปาภูเขา ในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเป็นเวลา 5 ป ีนับจากวันที่ประกาศเป็น
กฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว  
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พารามิเตอร ์ หน่วยวัด ค่าที่ก าหนด วิธีวิเคราะห ์ เหตุผล 

ความกระด้าง (Hardness) mg/l (as CaCO3) 300 EDTA Titrimetry ก้าหนดค่าที่ 300 mg/l เพื่อให้สมดุลกับค่าของแข็ง
ละลายน้้าทั้งหมด ค่า Hardness ที่สูงอาจส่งผลต่อ
สุขภาพ  Hardness อาจมีค่าสูงส้าหรับพื้นที่ที่จัดหา
น้้าได้ยาก และพื้นที่มีข้อจ้ากัดของแหล่งน้้า ประเทศ
ไทยมีภูเขาหินปูน ท้าให ้Hardness สูง ระบบประปา
ก้าจัดความกระด้างได้ยาก จึงต้องค้านึงถึงแหลง่น้้า
บริโภคในประเทศไทย ที่มีความหลากหลาย  

ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 250 Turbidimetry, Ion 
Chromatography 

ถ้าพบปนเปื้อน >250 mg/l จะมีผลต่อรสชาติของน้้า 
และถ้าปริมาณสูง อาจส่งผลให้เกิดการระบายท้องได้  

คลอไรด์ (Chloride) mg/l 250 Argentometry, Ion 
Chromatography 

ถ้าพบปนเปื้อน >250 mg/l จะท้าปฏิกิริยารวมตัวกับ 
Na เกิดเป็น NaCl ท้าให้น้้ามีรสเค็ม และกร่อย 

ไนเตรท (Nitrate) mg/l (as NO3) 50 Cadmium Reduction, Ion 
Chromatography 

- ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- สารตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Chloramination 
(แอมโมเนียท้าปฏิกิริยากับคลอรีน) จะช่วยเร่งให้เกิด 
Nitrification (NH3 --> NO2 จากนั้น NO2 --> NO3 ใน
ระบบจ่ายน้้า) หากไม่มีการควบคุมปริมาณจะส่งผล
กระทบต่อการกัดกร่อนท่อส่งน้้า และความเส่ียงต่อการ
เกิดมะเร็งได ้

ไนไตรท์ (Nitrite) mg/l (as NO2) 3 Cadmium Reduction, Ion 
Chromatography 

- ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- การวิเคราะห์ไนเตรท จะต้องวิเคราะห์ไนไตรท์ร่วม
ด้วย ดังนั้นข้อมูลจะออกมาพร้อมๆ กัน ถ้าไม่
ก้าหนดค่ามาตรฐานไนไตรท์ บางห้องปฏิบัติการอาจ
ไม่วิเคราะห์สารนี้ ส่งผลให้ค่าที่ได้จริงจะไม่ถูกต้องตาม
วิธีการที่วิเคราะห ์และไนไตรท์ จะเกี่ยวข้องกับน้้า
สะอาดส้าหรับทารก จึงควรตรวจ เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคที่จะเกิดขึ้นกับทารก 
ไม่จ้าเป็นต้องหา Ratio ของ NO3/ NO2 เนื่องจากผล
ตรวจของ กปน. และ กปภ. รวม ratio แล้วไม่ถึง 1 
mg/l จึงไม่จ้าเป็นต้องระบุเป็นมาตรฐานไว้ 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg/l 0.7 Ion Chromatography, 
SPADNS Colorimetric 
Method, Ion Selective 

Electrode 

ผลวิจัยของส้านักทันตสาธารณสุข พบว่าฟลูออไรด์ใน
น้้าที่เกิน 0.7 mg/l มีผลต่อการเกิดฟันตกกระในเด็ก
เล็ก (อายุ 0 – 3 ปี) ช่วงที่ฟันก้าลังพัฒนา และมีผล
ต่อการเกิดกระดูกโค้งงอในผู้ใหญ่ และประเทศไทยมี
อากาศร้อน ประชาชนจะดื่มน้้ามากกว่าประชาชนใน
ประเทศแถบหนาว โอกาสที่จะส่งผลต่อสุขภาพท้าให้
ฟันตกกระได้มากกว่า 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 

เหล็ก (Iron) mg/l 0.3 AAS (Flame), ICP, 
Spectrophotometer 

ปริมาณที่พบในน้้าประปาไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
แต่จะส่งผลกระทบต่อการไม่ยอมรับของผู้บริโภคด้าน
สี ถ้าค่ามาก น้้าจะออกสีแดง ดังนั้น ไม่เกิน 0.3 mg/l 
จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ และเติมคลอรีนแล้วจะไม่ส่งผล
ให้น้้าเป็นสีเหลือง 

แมงกานีส (Manganese) mg/l 0.3 AAS (Flame), ICP, 
Spectrophotometer 

-อยู่ในรูปของสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงในน้้าที่มี
ความเป็นกรด สภาพไร้อากาศ โดยเฉพาะน้้าบาดาล ถ้ามี
ปริมาณถึงระดับหนึ่ง จะท้าให้น้้ามีฝ้าสีด้า/ม่วง ส่งผลต่อ
ความน่าดื่ม 
-ปริมาณที่สูง มีความเป็นพิษต่อระบบประสาท ท้าให้
มีอาการส่ันคล้ายโรคพาร์กินสัน เรียก อาการ 
manganism และมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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ทองแดง (Copper)  mg/l 1 AAS (Flame), ICP, 
Spectrophotometer 

ค่าก้าหนดสูงกว่ามาตรฐานน้้าผิวดิน (น้้าเข้า) เนื่องจาก 
น้้าผิวดินก้าหนดเพื่อการรักษาระบบนิเวศ และสัตว์น้้า 
ถ้ามีทองแดงมากจะฆ่าสาหร่าย พืชขนาดเล็ก ท้าให้ไม่
เจริญเติบโต ขณะที่ WHO ก้าหนด ค่าทองแดง โดย
ค้านึงถึงความปลอดภัยของการบริโภค และทองแดงเป็น
สารอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับมนุษย์ ความเข้มข้นที่มาก
เกินจะมีผลต่อรสชาติ ความน่าดื่มของน้้า 

สังกะสี (Zinc) mg/l 3 AAS (Flame), ICP, 
Spectrophotometer 

สังกะสี เป็นสารอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับมนุษย ์และ
ความเป็นพิษค่อนข้างต่้า การที่ต้องก้าหนดให้สังกะสี 
มีค่าสูงกว่ามาตรฐานน้้าผิวดิน เนื่องจาก ท่อประปาที่
ใช้ในประเทศไทยบางแห่งเป็นท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 
Galvanize ซ่ึงสังกะสีอาจละลายออกมาจากท่อได้ 
อย่างไรก็ตามการพบสังกะสีปนเปื้อนในน้้าดื่มที่
ปริมาณ >3 mg/l อาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
ในด้านรสชาติ ความน่าดื่มของน้้า 

ตะกั่ว (Lead) mg/l 0.01 AAS (Graphite Furnace), ICP - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- มีการตรวจพบปนเปื้อนในน้้าบริโภค ตะกั่วมีผลต่อ
ระบบประสาท การเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจ ไต
ล้มเหลว ความดันโลหิตสูง การต้ังครรภ์หรือทารก
ผิดปกติ พัฒนาการสมองผิดปกติในเด็ก ซ่ึงจะสัมพันธ์
กับความเข้มข้นของตะกัว่ในเลือด 
- IARC จัดให้ตะกั่วอยู่ในกลุ่ม 2B (มีความเป็นไปได้ที่
จะก่อมะเร็งในมนุษย)์ 

โครเมียมรวม (Total Chromium) mg/l 0.05 AAS (Graphite Furnace), ICP - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- Cr3+ เป็นสารจ้าเป็นต่อร่างกาย แต่ Cr6+ เป็นสาร
ก่อมะเร็ง แต่มาตรฐานต้องก้าหนดเป็น Total 
Chromium เนื่องจาก ในการวิเคราะห์ Total 
Chromium จะใช้เครื่อง AA แต่การจ้าแนกหรือตรวจ
วิเคราะห์ลง species (3+ หรือ 6+) จ้าเป็นต้องใช้
เทคนิคอื่นๆ ร่วม ขั้นตอนในการเก็บตัวอย่าง และการ
เตรียมตัวอย่างค่อนข้างมาก  
- Cr 6+ เป็นสารก่อมะเร็งในคน  

แคดเมียม (Cadmium) mg/l 0.003 AAS (Graphite Furnace), ICP -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
-ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและพลาสติก และแบตเตอรี่ 
ถูกปล่อยในส่ิงแวดล้อมผ่านทางน้้าเสีย ปนเปื้อนในน้้า
ดื่มเกิดจากการสึกหรอของท่อชุบสังกะส ี
- IARC จัดให้แคดเมียมอยู่ในกลุ่ม 2A (อาจเป็นสารก่อ
มะเร็งในมนุษย์)   

สารหนู (Arsenic) mg/l 0.01 AAS (Vapor Generation 
Technique), ICP, Graphite 

Furnace 

- ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- IARC จัดให้สารหนูอยู่ในกลุ่ม 1 (เป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์) การบริโภคน้้าที่มีสารหนูที่ระดับเพิ่มขึ้นจะ
สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งที่อวัยวะหลายส่วน 

ปรอท (Mercury)  mg/l 0.001 AAS (Vapor Generation 
Technique), ICP 

- ก้าหนดค่าค่อนข้างต่้า เนื่องจากเป็นสารที่มีพิษที่
รุนแรงสูง น้้าธรรมชาติตรวจไม่ค่อยพบ ใน
สถานการณ์ปกติ ผลตรวจส่วนใหญ่เป็น ND สารชนิด
นี้เป็นโลหะหนักจะตกตะกอนลงดิน ก้นล้าน้้า ยิ่งถ้า
ผ่านระบบประปาสารนี้จะตกตะกอนลงมา ส่วนใหญ่
จึงไม่พบในน้้าบริโภค 
- ความเป็นพิษของสารประกอบปรอทอนินทรีย์ส่งผล
ต่อไต และ Mercury (II) chloride สามารถเพิ่มการ
เกิดเนื้องอก 
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ด้านชีวภาพ 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliforms Bacteria) 

ต่อ 100 มล. ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 22nd ed. 
,2012 part 9221 D 

- เป็น Indicator Microorganism สามารถอยู่รอด
และเจริญเติบโตในน้้าได้ ใช้ในการประเมินความ
สะอาดแหล่งน้้าทั่วไป ปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล ต้นไม้ 
ใบไม้ ดิน บ่งบอกถึงประสิทธิภาพและความสมบูรณ์
ของกระบวนการผลิต และระบบจ่ายน้้า รวมถึงการมี 
Biofilm ในระบบ ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการ
ฆ่าเช้ือได ้
- วิธี Presence-Absence (P-A) Coliform Test มี
ข้อดี คือ ประหยัดวัสดอุุปกรณ์ที่ต้องใช ้งบประมาณ
การตรวจ และแรงงานที่ใช้ล้างหลอด แตห่้อง Lab 
จ้าเป็นต้องจัดซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือ P-A broth ใหม่ วิธี
นี้ไม่สามารถบ่งบอกถึงระดับการปนเปื้อนเป็นค่าได ้
ซ่ึงส่วนใหญ่ห้อง Lab จะใช้วิธี MPN ซ่ึงสามารถระบุ
ค่าระดับการปนเปื้อนได้ และเป็นวิธีมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ ดังนั้นมาตรฐานนี้จึงก้าหนดค่ามาตรฐานทั้ง 
2 วิธี และห้อง Lab สามารถเลือกใช้วิธีได้ตาม
ศักยภาพและทรัพยากรที่ม ี 
- ก้าหนด <1.1 MPN/100 มล. เนื่องจากเป็นค่า
มาตรฐานส้าหรับน้้าบริโภคที่ผ่านกระบวนการแล้ว ซ่ึง
มีความเหมาะสมในการน้ามาดื่มได ้

MPN ต่อ 100 มล. <1.1  MPN method  

อี โคไล (E. coli) ต่อ 100 มล. ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 22nd ed. 
,2012 part 9221 F 

เป็น Indicator Microorganism บ่งชี ้Health risk 
ความเส่ียงต่อสุขภาพ การปนเปื้อนอุจจาระ เป็น
ตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการตรวจติดตามเฝ้าระวัง เพื่อ
การทวนสอบคุณภาพน้้าดื่ม และเป็นดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือ 

MPN ต่อ 100 มล. <1.1 MPN method 

     

ตารางที่ 2 (ร่าง) มาตรฐานน้้าบริโภคประเทศไทย (กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ/พื้นที่เสี่ยง) 
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สารพิษอื่นๆ   

ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  
(Linear Alkyl Benzene 
Sulfonate) 

mg/l 0.2 APHA,AWWA,WEF, 22nd ed. 
,2012 

- ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาตรฐานน้้าบริโภคของ สมอ. 
(มอก. 257-2549) 
- เป็นสารลดแรงตึงผิวในผงซักฟอก และมีการใช้สาร
ซักฟอกกันมาก อาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าดิบ  
- ความเป็นพิษของสารนี้ต่อมนุษย์น้อย โดยทั่วไปอาจ
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือตาได้
เล็กน้อย นอกจากนี้มีผลต่อสาหร่าย 

อะลูมิเนียม (Aluminium) mg/l 0.2 ICP-MS, Spectrophotometer, 
AAS, ICP 

- การได้รับอะลูมิเนียมจากการรับประทานเป็นพิษ
เฉียบพลันต่อมนุษย ์เส่ียงต่อการพัฒนาหรือการแสดง
อาการอัลไซเมอร์ในมนุษย ์(ข้อสรุปยังไม่ชัดเจน) 
- WHO ก้าหนดปริมาณ 0.2 mg/l เป็นค่ามาตรฐาน
ในทางปฏิบัติของประปาขนาดเล็ก 

แบเรียม (Barium) mg/l 0.7 AAS (Graphite Furnace), ICP, 
ICP-MS 

- ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาตรฐานน้้าบริโภคของ สมอ. 
(มอก. 257-2549) 
- ในสัตว์ทดลอง แบเรียมเป็นสาเหตุของโรคไต   
- ผลการตรวจในประเทศไทยที่พบมีค่าน้อยมาก 
ประมาณ 0.06 mg/l  
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เบริลเลียม (Beryllium) mg/l 0.004 ICP-MS -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม US-EPA 
-ใช้ในการท้าเซรามิก อิเล็กทรอนิกส์ เบริลเลียมมีพิษ
ร้ายแรง 
-ปนเปื้อนในน้้ามาจากการเผาไหม้ถ่านหิน กาก
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เบริลเลียม 
- IARC จัดให้เบริลเลียมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม 1 

โบรอน (Boron) mg/l 2.4 ICP-MS, Electrothermal 
atomic absorption 

- ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- ใช้ในการผลิตแก้ว สบู่ และสารท้าความสะอาด พบ
ปนเปื้อนในน้้าบาดาล จากการชะล้างน้้าของหินและ
ดินที่มีสารบอเรทและโบโรซิลิเกท ปริมาณบอเรทที่น้้า
ผิวดินสามารถเพิ่มขึ้นได้จากน้้าเสียที่ปล่อยออกมา 

ไซยาไนด์ (Cyanide) mg/l 0.07 Ion-Selective Electrode, 
continuous flow injection 

method, spectrophotometer, 
cyanide chromatography 

- เป็นสารที่มีผู้ให้ความสนใจ มีฤทธิ์รุนแรง ตรวจเมื่อ
เกิดปัญหา และเพื่อยืนยันเท่านั้น 
- โอกาสที่น้้าดื่มจะมีการปนเปื้อนไซยาไนด์ที่สูง เช่น 
ในพื้นที่โรงแต่งแร่ทองค้า บ่อเก็บกักกากแร ่(storage 
pond) ใกล้ล้าน้้า และโรงชุบทอง โดยปนเปื้อนอยู่ใน
แหล่งน้้า เช่น น้้าผิวดิน  

นิกเกิล (Nickel) mg/l 0.07 ICP-MS - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- ใช้ในการผลิตสแตนเลส และอัลลอยด์นิกเกิล อาจ
พบปนเปื้อนในน้้าบาดาลในพื้นที่เสี่ยง 
- มีความเป็นพิษสูงมาก 

ซีลีเนียม (Selenium) mg/l 0.01 AAS (Vapor Generation 
Technique), ICP-MS 

- เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบมากในน้้าใต้ดิน 
- ความเป็นพิษ เมื่อรับประทานสารแบบเฉียบพลัน 
ท้าให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือกในปาก 
หลอดลม หลอดอาหาร และระบบทางเดินอาหาร 

สไตรีน (Styrene) mg/l 0.02 GC-MS - ใช้มากในโรงงานผลิตพลาสติก และเรซ่ิน 
- สไตรีนเป็นสารท้าให้เกิดการกลายพันธุ ์
- IARC จัดให้สไตรีนอยู่ในกลุ่ม 2B (มีความเป็นไปได้ที่
จะก่อมะเร็งในมนุษย)์ 

ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) mg/l 0.0003 HPLC, GC - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- สารนี้ใช้ผลิตพลาสติก PVC ส่วนประกอบชิ้นส่วน
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ ท่อน้้า วัสดุก่อสร้าง 
- IARC จัดให้ไวนิลคลอไรด์อยู่ในกลุ่ม 1 (เป็นสารก่อ
มะเร็งในมนุษย์) และเป็นอันตรายต่อตับ ระบบ
ประสาท เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง  

สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่ม BTEX  

เบนซีน (Benzene) mg/l 0.01 GC-MS, GC/PID - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- ปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นทีม่ีปิโตรเคมี 
จึงจะตรวจเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และกรณีปั๊มน้้ามันรั่วไหล 
แทงค์เก็บน้้ามันใต้ดินร่ัวไหลจะปนเปื้อนสู่น้้าใต้ดินได้
โดยตรง    อู่ซ่อมรถที่ใช้น้้ามันล้างมือ ส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต์ 
- IARC จัดให้เบนซีนอยู่ในกลุ่ม 1  

โทลูอีน (Toluene) mg/l 0.7 GC-MS, GC/FID 

เอทธิลเบนซิน (Ethylbenzene) mg/l 0.3 GC-MS, GC/PID 

ไซลีนทั้งหมด (Total Xylene) mg/l 0.5 GC-MS, GC/FID 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(Carbon tetrachloride) 

mg/l 0.004 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
-ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 

1,2 ไดคลอโรอีเทน  
(1,2-Dichloroethane) 

mg/l 0.03 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
-ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 

1,2 ไดคลอโรเอทธีน  
(1,2-Dichloroethene) 

mg/l 0.05 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
-ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 



-6- 

 

พารามิเตอร ์ หน่วยวัด ค่าที่ก าหนด วิธีวิเคราะห ์ เหตุผล 

ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) 

mg/l 0.02 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
-ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 

เตตระคลอโรเอทธีน 
(Tetrachloroethene) 

mg/l 0.04 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD -ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
-ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 

ไตรคลอโรเอทธีน 
(Trichloroethene) 

mg/l 0.07 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑป์ระปาดื่มได้ กรม
อนามัย และ Drinking water standards ของ
ประเทศเวียดนาม และฟิลิปปินส ์
- ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1.1.1-trichloroethane) 

mg/l 2 GC-MS, GC/PID,   GC/ELCD -ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เส่ียง 

ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane) 

คลอโรฟอร์ม (Chloroform) mg/l 0.3 GC - ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม WHO 2017 
- ถ้าน้้าดิบมี organic สูง โอกาสที่เติมคลอรีนไปแล้ว 
จะเกิด THMs ก็จะสูงไปด้วย จึงต้องค้านึงถึงในผู้ใช้น้้า
ที่อยู่เส้นท่อไกล เนื่องจากถ้าเติมคลอรีนสูงๆ จะยิ่ง
เพิ่มความเส่ียงในการเกิด THMs เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการ
ตรวจวิเคราะห์  
 

โบรโมไดคลอโรมีเทน  
(Bromo dichloromethane) 

mg/l 0.06 GC 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน  
(Di bromochloromethane) 

mg/l 0.1 GC 

โบรโมฟอร์ม (Bromoform) mg/l 0.1 GC 

ด้านชีวภาพ 

Clostridium perfringens ต่อ 100 มล. ไม่พบ EA 2010, FDA BAM online เช้ือมี spore ทนต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมักพบในน้้าเสีย 
หรือแหล่งน้้าธรรมชาติ ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ส้าหรับโปรโต
ซัวในระบบน้้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และบ่งชี้
ประสิทธิภาพของระบบการกรอง นอกจากนีพ้บเป็น
จุลินทรีย์ประจ้าถิ่นในล้าไส้ของมนุษย์และ
สัตว์เลือดอุ่น ร้อยละ 13 – 35 ไม่เพิ่มจ้านวนในน้้า 
ถ้าตรวจพบแสดงว่าแหล่งน้้านั้นเคยปนเปื้อนด้วย
อุจจาระ หรือ post contamination จากอุจจาระ 

Pseudomonas aeruginosa ต่อ 250 มล. ไม่พบ ISO 16266 เป็นสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม พบได้ในอุจจาระ ดิน น้้า 
และสิ่งปฏิกูล สามารถเพิ่มจ้านวนได้ในน้้า พบเป็น
สาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ด้วยภาวะอาการ
แทรกซ้อนที่รุนแรง สามารถแยกเช้ือได้จาก
สิ่งแวดล้อมที่มีความชื้น ถ้ามีเชื้อปริมาณสูงใน
น้้าประปา หรือในน้้าขวด จะเกิดการร้องเรียนในเรื่อง 
รสชาติ กลิ่น และความขุ่นได้ 

Staphylococcus aureus ต่อ 100 มล. ไม่พบ APHA, AWWA, WEF, 22nd ed. 
,2012, FDA BAM online 

เป็นแบคทีเรีย (Normal Flora) ที่พบในอุจจาระ 
ผิวหนัง และโพรงจมูกของมนุษย์ สามารถพบได้ใน
แหล่งน้้าดื่ม 

 Salmonella spp. ต่อ 100 มล. ไม่พบ ISO 19250, 
APHA,AWWA,WEF, 22nd ed. 

,2012 

พบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม การแพร่เชื้อ ผ่านทาง Fecal-
oral route เคยมีเหตุการณ์ S. Typhimurium แพร่
ผ่านการบริโภคน้้าบาดาล และน้้าผิวดินที่มีการ
ปนเปื้อน การระบาดในชุมชนเกิดจากแหล่งน้้าฝนมี
การปนเปื้อนขี้นก พบปนเปื้อนในน้้าดื่มที่ไม่บรรจุขวด 

Shigella spp. ต่อ 100 มล. ไม่พบ ISO 21567 มนุษย์และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมเป็น Host ตาม
ธรรมชาติ การพบเชื้อในน้้าดื่มบ่งบอกถึงการปนเปื้อน
อุจจาระของมนุษย์เมื่อเร็วๆ นี ้การระบาดส่วนมากมา
กับน้้ามากกว่าอาหาร มีการรายงานการระบาดของ
โรค shigellosis ที่มีน้้าเป็นสื่อหลายเหตุการณ์ 

Vibrio cholerae ต่อ 100 มล. ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 22nd ed. 
,2012, FDA BAM online 

มักพบการระบาดในภาวะน้้าท่วม หรือในแหล่งน้้าดื่ม
ที่ไม่ได้เติมคลอรีน 
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Hepatitis A virus ต่อ 100 มล. ไม่พบ Real time PCR, PCR, IgM มากับน้้าไม่สะอาด เคยพบเหตุการณ์ระบาดจากน้้าดื่ม 
และน้้าแข็งที่ผลิตจากน้้าบ่อบาดาล ที่ปนเปื้อนเช้ือ
จากส้วม จ.บึงกาฬ  

Norovirus ต่อ 100 มล. ไม่พบ Real time PCR,  PCR, ELISA มีความเส่ียงน้อยที่จะพบในน้้าดื่ม ส่วนใหญ่จะพบใน
น้้าเสีย และหอยนางรม มากกว่า โดยลักษณะมักพบ
ระบาดสลับกับ Vibrio parahaemolyticus เคยพบ
การระบาดจากน้้าแข็ง ที่ผลิตจากโรงงานน้้าแข็ง ใน 
จ. นครราชสีมา ในน้้าดื่มของโรงเรียน ใน จ. 
สมุทรสาคร  

Rotavirus 
 

ต่อ 100 มล. ไม่พบ Real time PCR,  PCR อยู่ในน้้าที่ไม่สะอาด พบบ้างในน้้าที่ปนเปื้อนอุจจาระ 
มักพบระบาดในเด็กเล็ก 

Cryptosporidium 
hominis/parvum 

ต่อ 10 ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, 
Acid-fast stain 

PCR, Real-time PCR 

เช้ือนี้ส้าคัญมาก เนื่องจากจะอยู่ใน water supply 
และเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ๆ ในหลาย
ประเทศ ก่อโรคฉวยโอกาส แสดงอาการในผู้มี
ภูมิคุ้มกันต่้า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท้าให้
อนาคตปัญหาเกิดแน่นอน จึงควรมีการตรวจเฝ้าระวัง
เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีเหตุการณ์ท้องเสียทั้ง
หมู่บ้าน Cryptosporidium hominis ติดต่อจากคนสู่
คน หรือ Feacal – oral route ส่วน 
Cryptosporidium parvum ติดต่อจากสัตว์สู่คน 
(Zoonosis) ดื่มน้้าที่มีการปนเปื้อน Oocyst มักพบใน
แหล่งน้้าเสีย หรือน้้าผิวดินที่มีการปนเปื้อน และ
ทิศทางกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นผักปลอดสารพิษ 
ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ เช่น จากขี้วัวมารด
ผักมาก ซ่ึงจะเพิ่มความเส่ียงของเช้ือปนเปื้อนในน้้า
มากขึ้น Oocyst เช้ือนี้อยู่ได้นานที ่-22C ขึ้นไป ทน
ต่อคลอรีน 1 g/l. นาน 24 ชั่วโมง เนื่องจากมี thick 
wall เมื่ออยู่ในส่ิงแวดล้อม แต่เมื่ออยู่ในร่างกาย 
(ล้าไส)้ จะเปลี่ยนเป็น thin wall และสามารถ Auto 
infection ได้ สามารถฆ่าเช้ือได้ด้วยการฉาย UV การ
ต้มน้้าเดือด 3 นาทีขึ้นไป การผ่าน Ozone ได้บ้าง แต่
ขึ้นกับความเข้มข้น และระยะเวลา มีรายงาน 132 
Oocyst สามารถก่อโรคในล้าไส้เล็ก มาตรฐานใน
ต่างประเทศก้าหนดไว้ห้ามพบ Oocyst ในน้้า 
ประเทศไทยเคยพบผู้ป่วยเด็ก ในสถานเล้ียงเด็ก
จ้านวน 10 กว่าราย ติดเชื้อจากแม่ครัว สามารถตรวจ
ไดใ้น Lab โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลจังหวัด 

Giardia intestinalis ต่อ 10 ลิตร ไม่พบ wet mount 
microscopy,  concentration 

method 
(centrifugation ด้วย Formalin 
และ Ethyl acetate), Normal 
และตรวจยืนยันด้วย Iodine 

เป็นเชื้อก่อโรคมานาน เป็นโรคประจ้าถิ่นของประเทศ
ไทย คนที่กินเช้ือเข้าไปจะก่อโรคทุกคน cyst สามารถ
อยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ – เดือนในน้้าเย็น ส่วนใหญ่พบ
ระบาดในเขตชนบท ผู้ป่วยมีทั้งผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง 
และผู้มีร่างกายอ่อนแอ ส่วนใหญพ่บมากให้เด็กอายุ 
<5 ปี เช้ือนี้สามารถก้าจัดได้ด้วยคลอรีน 1 mg/l 
ระยะสัมผัส 30 นาที แต่ก้าจัดได้ร้อยละ 90 จึงม ี

    โอกาสที่จะเล็ดลอดไปได้ เช้ือนี้ตรวจได้ง่าย Lab 
โรงพยาบาลประจ้าอ้าเภอ หรือจังหวัดที่มีกล้อง
จุลทรรศน์สามารถตรวจได้ ต่างประเทศได้ก้าหนด
ห้ามมีเชื้อนี้ใน water supply เช่นเดียวกับ 
Cryptosporidium 
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พารามิเตอร ์ หน่วยวัด ค่าที่ก าหนด วิธีวิเคราะห ์ เหตุผล 

Cyclospora spp. ต่อ 10 ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, 
Acid-fast stain 

PCR, Real-time PCR 

เป็นเชื้อฉวยโอกาส โรงพยาบาลตรวจโดยการย้อมสี
ชนิดพิเศษ เช้ือชนิดนี้มีการระบาดผ่านน้้า โดยเมื่อออก
จากอุจจาระของคน คนไปสัมผัสหรือกินเข้าไป จะยังไม่
ก่อโรค เนื่องจาก Oocyst เช้ือนี้ต้องการเจริญเติบโตใน
สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้ทั้งดิน น้้า จนเป็น mature 
Oocyst ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงเป็น 
Infective stage และท้าใหเ้กิดการติดเชื้อได ้

สารเคมี (สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว)์ 
Atrazine  µg / l 2 GC-MS, HPLC ประเทศไทยน้าเข้า ใช้มากอันดับ 4 (ปี 2559, 2558, 

2557) อันดับ 5 (ปี 2556, 2555) 
สารชนิดนี้ใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม Herbicide 
ธรรมชาติของ Atrazine ดินและตะกอนจะอุ้มสารตัวนี้
ไว้ได้ไม่ดี และสารตัวนี้จะถูกชะล้างออกมาได้ง่าย จึง
ท้าให้มีโอกาสปนเปื้อนสู่น้้าได้มาก แต่จากการศึกษา
พบตกค้างอยู่ในดิน ตะกอนดิน และน้้า เช่น จังหวัด
น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก ประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ใช้กันมาก 

Carbofuran µg / l 7 GC with nitrogen-
phosphorus detector, 

reverse-phase HPLC with 
fluorescence detector 

ประเทศไทยจัดอยู่ในวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 
สารชนิดนี้ใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม 
Carbamate มีความเป็นพิษ และมีความรุนแรงสูง
มาก ควรมีการเฝ้าระวังในส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

Chlorpyrifos  
 

µg / l 30 GC, HPLC ประเทศไทยน้าเข้า อันดับ 8 (ปี 2559, 2557) อันดับ 9 
(ปี 2558)  
สารชนิดนี้ใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม 
organophosphate สารนี้สามารถถ่ายทอดจากแม่
ไปสู่ลูกได้ จะส่งผลต่อสมอง และยังท้าให้เกิดโรค
ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย เกษตรกรที่ใช้ Chlorpyrifos 
อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จสูงมาก สารตัวนี้สามารถดูด
ซับในดินได้ดี จึงปนเปื้อนไปที่ผักได้ และปนเปื้อนใน
น้้าได้ดี จึงปนเปื้อนไปในน้้าประปาได ้WHO และ
ประเทศเพื่อนบ้านก้าหนดค่าอยู่ที่ 30 µg/l 
ประเทศไทยยุติการน้าเข้า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

DDT & metabolites  µg / l 1 GC/ECD, GC-MS ประเทศไทยประกาศ Ban แล้ว 
สารชนิดนี้เคยใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม 
organochlorine เป็นสารที่มี Half-life 30 – 40 ป ี
จึงยังคงต้องก้าหนดในมาตรฐาน เพื่อตรวจวิเคราะห์
ติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นไป
ตามอนุสัญญา Stockholm ที่ประเทศต่างๆ ที่เป็น
สมาชิกต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

2,4-D (2,4-D-
dimethylammonium) 

µg / l  30 GC, HPLC ค่ามาตรฐานอ้างอิงมาตรฐานน้้าใต้ดิน 
ประเทศไทยน้าเข้า ใช้มากอันดับ 3 (ปี 2559, 2558, 
2557, 2556) อันดับ 4 (ปี 2555)  
สารชนิดนี้ใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม Herbicide  
เป็นสารเคมีที่มีปัญหาในหลายประเทศ ประเทศ
เวียดนามเพิ่งประกาศ Ban 

Glyphosate – isopropyl 
ammonium  

µg / l 900 
 

GC, HPLC มาตรฐานก้าหนดค่าอ้างอิงตาม Health base value 
WHO 
ประเทศไทยน้าเข้า ใช้มากอันดับ 1 (ปี 2555 – 2559) 
สารชนิดนี้ใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม Herbicide 
ความเป็นพิษสูง ส่วนมากจะพบในผักและปลา พบ
ปนเปื้อนมากในดิน ดินอุ้มสารนี้ได้ดีมาก ในน้้าจะไม่ค่อย
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เจอสารตัวนี้ ถ้าเจอในน้้า แสดงว่าเกินความสามารถของ
ดินที่จะอุ้มสารนี ้สารตัวนี้วิเคราะห์ยาก 
IARC จัดให้อยู่ในกลุ่ม 2A 

Paraquat dichloride µg / l 10 GC, HPLC มาตรฐานก้าหนดค่าอ้างอิงตาม Drinking water 
standard ประเทศแคนาดา 
ประเทศไทยน้าเข้า ใช้มากอันดับ 2 (ปี 2555 – 
2559) สารชนิดนี้ใช้มากในประเทศไทย เป็นกลุ่ม 
Herbicide  
ประเทศไทยยุติการน้าเข้า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
ประเทศเวียดนามเพิ่งประกาศ Ban 

 
หมายเหต ุ
1. การก้าหนด Parameter จัดท้าเป็น 2 ชุด  
- ชุดที่ 1 เป็น Parameter ที่น้้าบริโภคต้องท้าให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ มีการตรวจเป็นงานประจ้า  
- ชุดที่ 2 เป็น Parameter ส้าหรับการตรวจเมื่อมีเหตุการณ์ ผิดปกติ หรือ เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือ  มีการระบาดเกิดขึ้น และควรมีการปรับปรุงมาตรฐาน ใน

ระยะเวลาที่ก้าหนด เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ไม่ก้าหนดค่ามาตรฐานของ คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) เนื่องจาก น้้าบริโภค ไม่ใช่เฉพาะน้้าประปาเท่านั้น ยังรวมถึง น้้าผิวดิน น้้าบาดาล 

น้้าฝน ประปาภูเขาที่น้ามาใช้เพื่อการบริโภค นอกจากนี้คลอรีนเป็นสารที่ไม่เสถียร ตรวจแล้วไม่สามารถน้ามาใช้อ้างอิงได้ ถ้าตรวจพบว่าคลอรีนสูง แต่ค่า
อาจลดลงและจ่ายน้้าออกมา จึงบอกไม่ได้ว่าคลอรีนท้าลายเช้ือได้สมบูรณ์หรือไม่ การจะก้าหนดเป็นค่าอ้างอิง หรืออยู่ในมาตรฐานจึงมีความ ผันแปรมาก  
และยังขึ้นกับปัจจัยหลายตัว เช่น ความขุ่น ถ้าน้้าที่ผลิตมามีความขุ่นน้อยมาก ถ้าควบคุมคลอรีนที่ 0.5 mg/l การฆ่าเช้ือจะสมบูรณ์แบบ  แต่ถ้าความขุ่น
สูง คลอรีนที่ 1 mg/l ไม่สามารถฆ่าเช้ือได้สมบูรณ์ และถ้าเป็นสปอร์หรือ  cyst ยิ่งก้าจัดไม่ได้  หากจะใช้ส้าหรับวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการท้างานของ
ระบบประปาของหน่วยผลิตที่พึงจะตรวจเพื่อเสริมความมั่นใจ  และหน่วยผลิตน้้าบางแห่ง อาจเลือกใช้วิธี การฆ่าเช้ือที่นอกเหนือจากการใช้คลอรีน  เช่น   
ใช้ Ozone และ UV ด้วย  

 WHO ก้าหนดค่ามาตรฐานของคลอรีนอิสระคงเหลือ = 5 mg/l (พิจารณาถึงด้าน Health และถ้าก้าหนดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือที่        
5 mg/l จะเกิดการกัดกร่อนระบบท่อ และคลอรีนที่มากจะกระทบต่อค่า pH ที่จะลดลง รวมถึงกลิ่นที่แรง ซ่ึงผู้บริโภคมักปฏิเสธการใช้ดื่ม 

  ของประเทศไทย (เกณฑป์ระปาดื่มได้ของกรมอนามัย กปน. และ กปภ.) ก้าหนดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ = 0.2 – 0.5 mg/l (พิจารณาถึง
ด้าน Disinfection) แต่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ระบาด  ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ  = 1 mg/l และส้าหรับน้้าประปา หรือน้้าบริโภคที่มีการใช้คลอรีนในการฆ่า
เช้ือโรค ต้องใช้ค่ามาตรฐานนี้  

 ถ้าการปรับปรุงคุณภาพน้้าไม่ใช้คลอรีนในการฆ่าเช้ือโรค แต่ใช้ Technology อื่นแทน ให้ระบุ ควรพิจารณาประเด็น Coliforms bacetria 
และ E.coli ประกอบด้วย เนื่องจากคลอรีนมี/ไม่มี ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพ แต่จุลินทรีย์จะส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้การก้าหนดความเข้มข้นของคลอรีน
อิสระคงเหลือ ยังต้องพิจารณาถึงการขนส่งตัวอย่างน้้ามาตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย เนื่องจาก 24 ชั่วโมงในการส่งน้้า ท้าให้คลอรีนระเหยไปหมดแล้ว 
แต่ยังไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ดังนั้นอาจมีการน้า Test kit ไปตรวจหาค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในภาคสนามประกอบด้วย 

3. โบรมีน (Bromine) ไม่ก้าหนดอยู่ในมาตรฐานน้้าบริโภค เนื่องจาก เป็นสารเคมีที่ไม่เป็นปัญหาในระบบการผลิตน้้าประปา และในปัจจุบันจะใช้คลอรีน
แทน ไม่ได้ใช้โบรมีน 

4. มาตรฐานที่มีก้าหนดอยู่เดิมในประเทศไทย เป็นจ้าพวก Insecticide ในกลุ่มของออการ์โนคลอรีน ซ่ึงปัจจุบันได้มีการห้ามใช้นานแล้ว ท้าให้ปริมาณการใช้ 
และตกค้างในส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยมีน้อย ในขณะเดียวกันสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที่ใช้ ในปริมาณมากและจ้าหน่ายในท้องตลาด กลับไม่ปรากฏใน
มาตรฐานคุณภาพน้้า จึงส่งผลให้มาตรฐานล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และสถานการณ์การตกค้างของ Pesticide ในประเทศไทยยังไม่มี
ข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีการเก็บตรวจวิเคราะห์ อาจต้องมีการเฝ้าระวังสารเคมี 10 อันดับแรกของประเทศก่อน เพื่อเก็บข้อมูลอ ย่างต่อเนื่องหลายปี โดย
พิจารณาจัดหางบประมาณ ทางกรมควบคุมมลพิษได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลสถานการณ์นี้ โดยเสนอให้เอาค่าที่มีอยู่แล้วในสถาบันการศึกษ าเป็น
ข้อมูลอ้างอิง และต่อยอดขึ้นไป ดังนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณาสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที่จะน้าเข้ามาอยู่ในมาตรฐานให้น้าข้อมูลการน้าเข้า 10 อันดับแรก
มาใช้ 

5. ข้อดีของการระบุเป็น Total pesticide คือ การน้าเข้า pesticide โดยที่ไม่สนใจชนิด แต่ค่า total ต้องห้ามเกินค่าที่ก้าหนด แต่ข้อจ้ากัด คือ จะยากใน
การตรวจเฝ้าระวัง เนื่องจากไม่ได้ระบุว่าเป็น pesticide ตัวใดบ้าง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเฝ้าระวัง และการ Treatment สาร pesticide ออกจาก
ระบบประปา  จึงควรวัดแยกแต่ ละตัว เพื่อถ้าพบตัวใดปริมาณสูง จะได้จัดการได้ตรงจุด  และความเป็นพิษของสารแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน เช่น สารกลุ่ม 
Carbamate ความเป็นพิษจะน้อยกว่า อาจจะก้าหนดใ ห้มีค่าที่สูงกว่าค่า Total pesticide ได้ แต่ถ้าเป็น organophosphate หรือ organochlorine 
ควรก้าหนดค่าที่ต่้า 

6. จัดให้ Pesticide ตรวจกรณีใน ล้าน้้าสาขาในพื้นที่ท้าการเกษตรและใช้เพื่อการบริโภค และพื้นที่ต้นน้้าที่บริเวณโดยรอบมีการท้าการเกษตร แต่ไม่
จ้าเป็นต้องตรวจเป็นประจ้า ยังไม่ก้าหนดความถี่ในการตรวจ  เนื่องจาก ค้านึงถึง Facility ในการตรวจวิเคราะห์ ศักยภาพห้องปฏิบัติการยังมีจ้ากัด ค่า
ตรวจวิเคราะห์สูงตัวอย่างละ 10,000 บาท ระยะเวลาในการตรวจ สถานที่ตรวจได้ยังมีจ้ากัด 

7. พื้นที่ที่ต้องเก็บตัวอย่างน้้าตรวจคุณภาพ (กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ/พื้นที่เสี่ยง) อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมพิษ โดยพิจารณาจากแหล่งก้าเนิด
มลพิษ (ลักษณะจ้าเพาะของกิจกรรม ขนาดของสถานประกอบการ ) ชนิดของมลพิษ ปริมาณมลพิษ (ปริมาณการปลดปล่อยสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม และ
ปริมาณการผลิต /การใช้สารเคมี ) หรือ พื้ นที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยง  พื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง  รวมทั้งการ
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาด Outbreak  


